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Rolladenkasten, PVC Anschluss
Datei: D:\Entw\Walter\WalterWorkDir\Rollkasten.antherm

Anzahl der bilanzierten Zellen: 112383

Aussen Innen
Aussen  0,264960

Innen  0,264300

Thermische Leitwerte [W / K]

Raum\Raum

Leitwertbezogener
Schliessfehler

Leitwert Summe
[W / K]

Schliessfehler
[W / K]

Genauigkeitsangaben

Aussen -6,59954e-004  0,264300 -2,49699e-003
Innen 6,59954e-004  0,264960 2,49077e-003
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